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ÉLÉMENTS Quantité APPLICATION ÉLÉMENTS Quantité APPLICATION ÉLÉMENTS Quantité APPLICATION

1  Plaque de montage
1

Pour le montage 
mural de l'unité inté-
rieure

4 Pile sèche
2

Pour la télécommande
Piles AAA.

7  Manuels 1 Manuel d’utilisation

1 Manuel d' installation 

2 Vis longue
5/32" x 39/32" L
(M4.5 x 30) 7

Pour monter la pla-
que de montage

5 Vis courte
3/16" x 13/16" L
(M4x20) 3

Pour monter le porte-
télécommande. (1)

8  Cache-câble  

(AY-XPC07PU, AY-XPC09PU, AY-XPC12PU)

(AY-XPC15PU, AY-XPC18PU, AY-XP24PU)

1

Pour sécuriser le 
câble

Pour monter le cache-
câble. (2)

3 Télécommande
1

Pour commander à 
distance

6 Porte-
télécommande 1

Pour le montage 
mural de la télécom-
mande

Câble de raccordement

Fil de terre

Bornier

5  Vis courte

8  Cache-câble

Touffe de câble  

Porte-câble
Support de raccordement 
(Pour le conduit des fi ls)

Fig.1

(AY-XPC15PU, AY-XPC18PU, 
AY-XP24PU)

AUX

Installation de la plaque de montage
• La plaque de montage doit être installée sur une paroi qui peut supporter le
 poids de l'unité intérieure.

(1) Se référer à l'illustration suivante, marquer l'emplacement des trous de fi xation et du trou 
du tuyau.

 • Les trous de fi xation recommandés sont indiqués par un cercle autour du trou. (7 points)
 • Assurez-vous que la plaque de montage est à l'horizontale.

(2)  Fixer la plaque de montage au mur avec les vis longues et vérifi er la rigidité.

DIAGRAMME D’INSTALLATION 

REMARQUES SUR LES EMPLACEMENTS 

Prévoir autant d'espace pour l'installation que 
possible pour une climatisation effi cace

ACCESSOIRES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• L'installation doit être faite en conformité avec le manuel d'instal-

lation par un technicien professionnel. 
Un travail incorrect peut provoquer un choc électrique, une fuite d'eau, 
un incendie.

• Assurez-vous d'utiliser les accessoires et les pièces spécifi ées ci-
joints pour l'installation.
Utiliser d'autres pièces peut provoquer un choc électrique, une fuite 
d'eau, un incendie, la chute de l'appareil.

• L'appareil doit être installé et câblé conformément au code électri-
que national et ce par un technicien qualifi é.
Une mauvaise connexion peut provoquer une surchauffe ou un incendie.

• Après avoir terminé l'installation, vérifi ez qu'il n'y a pas de fuite de 
gaz du réfrigérant.
Si le gaz du réfrigérant contacte du feu, il peut générer un gaz toxique.

• Aérer la pièce en cas de fuite de gaz du réfrigérant pendant l'installation.
Si le gaz du réfrigérant contacte du feu, il peut générer un gaz toxique.

• Utiliser le câble électrique spécifi é.
Assurez-vous que le câble est fi xé en place et que les bornes sont 
libres de toute force excessive sur le câble. Sinon une surchauffe ou 
un incendie peut en résulter.

• Former le câble de sorte que le couvercle de la boîte de comman-
de, le support du câble et le porte-câble ne soient pas desserrés. 
Sinon une surchauffe, un incendie, ou un choc électrique peut en résulter.

OPERINSTALL

1 Garder la sortie d'air libre de tout obstacle afi n que l'air sortant puisse circuler librement dans toute la pièce.
2 Faire un trou pour le tuyau de vidange qui permettra facilement de drainer l'eau de condensation.
3 Prévoir un espace suffi sant sur les deux côtés et au-dessus de l'unité.
4 L'unité doit être installée avec un espace suffi sant pour que les fi ltres à air puissent être démontés et remontés facilement.
5 Garder le poste de télévision, la radio et autres appareils similaires au moins 1 m ou plus de l'appareil et de la télécommande.
6 Garder l'entrée d'air libre de tout obstacle qui pourrait bloquer l'air entrant, et nettoyer le fi ltre à air régulièrement.
7 La télécommande peut ne pas fonctionner correctement dans une pièce équipé d'un éclairage fl uorescent de démarrage simultanée ou d'allumage 

rapide électronique.
8 Choisir un emplacement qui ne provoque pas de bruit de fonctionnement bruyant et des vibrations extrêmes.

• Serrer l'écrou évasé avec une clé dynamométrique selon la méthode spécifi ée. 
Si l'écrou évasé est serré trop fort, il peut se fi ssurer ou se briser après 
une longue période et provoquer une fuite de gaz du réfrigérant.

• Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ne pas entrer dans la subs-
tance de l'air autre que le réfrigérant spécifi é (R410A) dans le circuit 
de réfrigérant. 
Sinon, cela peut provoquer des éclatements et des blessures suite à la 
haute pression anormale dans le circuit de réfrigérant.

• Veiller à raccorder le tuyau de réfrigérant avant de faire fonctionner le 
compresseur. 
Sinon, cela peut provoquer des éclatements et des blessures suite à la 
haute pression anormale dans le circuit de réfrigérant. 

• Mise à la terre de l'unité. 
Une mise à la terre incomplète risquerait en effet de provoquer un choc 
électrique.

• Installer un disjoncteur de fuite à la terre pour éviter les chocs élec-
triques en cas de fuite.
Utiliser le courant activé, haute sensibilité, de type disjoncteur à haute vi-
tesse avec une sensibilité nominale de courant inférieure à 30 mA et une 
durée de fonctionnement inférieure à 0,1 seconde.

• Arranger le fl exible de vidange pour assurer un écoulement normal.
Un écoulement insuffi sant risque de mouiller la pièce, les meubles etc.

• Ce climatiseur individuel utilise le réfrigérant R410A.
Utilisez les tuyaux de réfrigérant, l'écrou évasé et les outils exclusivement 
pour le R410A..

1     MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE MONTAGE ET PERCEMENT D'UN TROU DE TUYAU

DIMENSIONS POUR L'INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE

Bande de revêtement
(Disponible dans le commerce) 

Longueur de l'unité : en (mm) 

2,4 po. (60 mm) 
ou plus

2 po. (50 mm) 
ou plus

2 po. (50 mm) 
ou plus

Mur
Intérieur Extérieur

Couper avec une scie.
Bouchon

0,2 po. (5 mm)

Manchon(Vers le bas à l'extérieur) 

Marque “ “ 

DEMONTER L'UNITE DE LA PLAQUE DE MONTAGE 
Pousser les marques “ “ au bas de l'unité intérieure 
pour libérer les crochets de la plaque de montage et 
retirer l'appareil vers vous.

Ne coule pas de 
manière saccadée.

Ne pas laisser dans l'eau.

Aucun piège 
autorisé. Ne pas monter.

Raccordement du tuyau de vidange
(1) Coller et raccorder un tuyau de vidange.
(2) Bander la pièce de raccordement.

Tuyau de vidange

ø16 mm

4     RACCORDEMENT DES TUYAUX DE REFRIGERANT

Aucun piège autorisé.

Remarques :
• Assurez-vous de placer le tuyau de vidange vers le bas pour un écoulement de vidange 

régulier. 
• Veillez à ne pas laisser le tuyau de vidange monter ou former un piège ou laisser son 

extrémité dans l'eau, comme illustré ci-dessous.
• Isolation par bobine thermique autour de la rallonge de tuyau, s'il passe dans la pièce.

Vérifi cation de la vidange
(1) Ouvrir le panneau d'ouverture.
(2)  Enlever les fi ltres à air.
(3)  Verser de l'eau dans le bac d'évacuation.
(4)  Vérifi ez que l'eau s'écoule régulièrement.

2.8 (70)
2.6 (65)

2.6 (65)

AY-XPC07PU, AY-XPC09PU, AY-XPC12PU

1  PLAQUE DE MONTAGE

2 LONGUE VIS

FRANÇAIS

Faire un trou pour les tuyaux
(1) Percer un trou avec une perceuse pour béton ou 

une scie cloche avec une inclinaison de 0,2 po.
 (5 mm) vers l'extérieur.
 AY-XPC07PU, AY-XPC09PU, AY-XPC12PU : 

le diamètre est de 2,6 po.(65 mm) ou 2,8 po. 
(70 mm) 

 AY-XPC15PU, AY-XPC18PU, AY-XP24PU : 
le diamètre est de 2,8 po.(70 mm).

(2) Régler le manchon et les capuchons.

Évasement de l'extrémité du tuyau
(1) Couper avec un coupe-tube
 Couper à angle droit.
(2) Ébavurage
 Ne pas laisser de débris dans le tuyau
(3) Mise en place de l'écrou évasé

5     RACCORDEMENT DES TUYAUX DE REFRIGERANT 

90°

A(4) Évasement 
 Dimensions(A) du traitement de l'évasement

Outil A
Outil R410A 0-0,02 po.(0 - 0,5 mm)
Outil conventionnel 0,04-0,06 po.(1,0 - 1,5 mm)

(5) Vérifi cation
 Doit être évasé en un cercle parfait.
 L'écrou évasé ne manque pas.

Raccordement des tuyaux
Raccordez les tuyaux pour l'unité intérieure en premier, puis 
ceux de l'unité extérieure. 
(1) Serrez les écrous évasés à la main pour les premiers 3-4 tours.
(2) Utilisez une clé et une clé dynamométrique pour serrer les tuyaux..
• Ne pas trop serrer les tuyaux. Ils peuvent être déformés ou endommagés. 
(3) Enrouler la bande de revêtement autour des tuyaux de réfri-

gérant ainsi que du tuyau de vidange et du câble en général.
• Placer le tuyau de vidange au-dessous des tuyaux.
• L'isolation thermique doit couvrir à la fois 

les tuyaux de gaz et de liquide. 
 Comme isolant, utiliser de la mousse de 

polyéthylène de 6 mm d'épaisseur ou plus.

Écrou évasé

Clé
Clé dynamométrique

AUX

7      EXECUTION DU TEST 
(1) Commencer l'opération avec la télécommande.
(2) Pour commencer l'exécution du test en mode de refroidissement, 

maintenez enfoncée la touche AUX de l'unité pendant plus de 5 
secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore se fasse entendre et qu'un 
voyant de marche clignote. 

(3) Assurez-vous que le système fonctionne bien. 
  Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton AUX.

8     ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
Est-ce que la tension d'alimentation spécifi ée est utilisée ?
Le câble de raccordement est-il bien fi xé au bornier ?
Est-ce que le fi l de terre est bien relié ?
Est-ce que le drainage se fait correctement ?
Est-ce que l'unité intérieure est bien accrochée à la plaque de montage ? 
Y a-t-il une fuite de gaz au raccord de tuyau ?

Confi rmer avec les clients si la fonction ARRET AUTO 5 °F/-15 °C sera utilisée ou non.

EXPLICATION AU CLIENT
• Expliquer au client comment utiliser et entretenir le système, en se référant au manuel d'utilisation.
• Demander au client de lire attentivement le manuel d'utilisation.
• Lorsque le système a été mis en place, remettre le manuel d'installation au client.

Monter le porte-télécommande 
au mur avec les vis courtes.

6  PORTE-TELECOMMANDE 

5 VIS COURTE 

Chargement des piles
(1) Faites glisser et ouvrez le couvercle.
(2) Insérez les piles.
(3) Replacez le couvercle.
(4) Appuyez sur la touche RESET 
  (REINITIALISTION) à l’aide d’un 

objet pointu.

6     ACCROCHAGE DE LA TELECOMMANDE

Couple de serrage de l'écrou évasé
Dimension de tuyau Couple

Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm) 16 ± 2 N·m (1,6 ± 0,2 kgf·m)

Côté gaz

AY-XPC07PU
AY-XPC09PU
AY-XPC12PU

3/8 po. (ø 9,52 mm) 38 ± 4 N·m (3,8 ± 0,4 kgf·m)

AY-XPC15PU
AY-XPC18PU
AY-XP24PU

1/2 po. (ø 12,7 mm) 55 ± 5 N·m (5,5 ± 0,5 kgf·m)Tuyau de 
liquide

Tuyau de gaz
Isolation

Tuyau 
d'évacuation

Câble

2 LONGUE VIS

1  PLAQUE DE MONTAGE

A JI F

E

H

I

E

G
F

D

D

J

E

B
A

C2.8 (70)

Enveloppe de l'unité intérieure

AY-XPC15PU, AY-XPC18PU, AY-XP24PU

Raccordement des fi ls et du fi l de terre
• Utiliser un conducteur rigide ou torsadé AWG14. (14 AWG ou plus gros si requis 
  par le code électrique local)
• Utiliser du fi l de cuivre à double isolation avec isolation à 600 V.
• N'utiliser que des conducteurs en cuivre.
• Suivre les codes électriques locaux.
• Utiliser un câble qui n'est pas plus léger que le cordon fl exible gainé de polychloroprène.

(1) Connecter l'extrémité du câble de raccordement à l'unité intérieure. 
(2) Enlever le support de câble depuis l'arrière de l'unité intérieure.
(3) Enlever le support de connexion dans le conduit de fi l et fi xer au porte-câble 

avec le contre-écrou. (Fig.2) 
(4) Faire passer le câble de raccordement à travers le porte-câble.
(5) Fixer le porte-câble et le support de connexion au boitier avec la vis. Reportez-

vous à "FIXER LE PORTE-CABLE ET LE SUPPORT DE CONNEXION". 
(Fig.3 et Fig.4)

(6)  Insérer le câble de raccordement au dos de l'unité.
(7) Ouvrir le panneau d'ouverture.
(8)  Raccorder le câble de raccordement au bornier. (Fig.1)
(9)  Monter le cache-câble avec les vis.
(10)  Serrer le support de connexion au conduit de fi l.
(11)  Fermer le panneau d'ouverture.
Précautions :
•  Assurez-vous de mettre les cosses du câble de raccordement en profondeur 

dans le bornier et de bien serrer les vis. Un mauvais contact peut provoquer 
une surchauffe, un incendie ou une anomalie.

 • Faites très attention de ne pas confondre les bornes de raccordement. Un 
câblage incorrect peut endommager le circuit de contrôle interne.

 • Veillez à connecter le câble de raccordement afi n qu'il corresponde aux mar-
quages   du bornier de l'unité intérieure et à ceux de l'unité extérieure.

•  Serrer bien le contre-écrou du conduit de fi ls. Après le serrage, tirer sur le 
conduit de fi ls légèrement pour confi rmer qu'il ne se déplace pas.

0.3 in (8 mm)

(8 mm)  0.3 in 

2 inch (50 mm)
2.4 inch (60 mm)

2     RACCORDEMENT DU CÂBLE À L'UNITÉ INTÉRIEURE

Fil de terre

FIXER LE PORTE-CABLE ET LE SUPPORT DE CONNEXION
•  Fixer le conduit de fi l au porte-câble avec un contre-écrou.
 Le fi letage du conduit de fi l installé doit être inférieur à 3/8 pouce (10 mm)  
• Fixer le porte-câble avec une vis.

Fig.2 Fig.3 Fig.4

moins de 3,8 po.
(10 mm)

Contre-écrou

Conduit de fi l

Support de raccor-
dement

Vis

Vis

Porte-câble

(AY-XPC15PU, A3-XPC18PU, AY-XP24PU) (AY-XPC07PU, AYXPC09PU, AY-XPC12PU)

3     INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

Montage de l'unité intérieure
(Pour le tuyau côté droit)
(1)  Passer les tuyaux, et le tuyau de vidange à travers le 

trou des tuyaux.
(2) Accrocher l’appareil sur la plaque de montage. 
(3)  Tirer le câble de raccordement de l'unité intérieure. 
(4)  Pousser l'unité et appliquer les crochets inférieurs au 

support de la plaque de montage. 
(5)  Tirer sur le bas de l'unité pour vérifi er qu'elle est bien 

en place.

(Pour le tuyau côté gauche)
(1) Inverser les positions du tuyau de vidange et du bou-

chon de drainage. Reportez-vous à "Changement du 
tuyau de vidange".

(2)  Brancher les tuyaux et la bande d'enroulement autour 
de l'isolation des raccords des tuyaux en serrant bien 
afi n de ne pas devenir épais.

(3)  Passer les tuyaux, le câble de raccordement et le 
tuyau de vidange à travers le trou des tuyaux.

(4)  Accrocher l'unité sur la plaque de montage. 
(5)  Pousser l'unité et appliquer les crochets inférieurs au 

support de la plaque de montage. 
(6)  Tirer sur le bas de l'unité pour vérifi er qu'elle est bien 

en place
Remarques :
• Plier les tuyaux soigneusement pour ne pas les endom-

mager.
• Placer le tuyau de vidange au-dessous des tuyaux.

PLAQUE DE MONTAGE

Ruban 
adhésif

Cheminement de la tuyauterie
Pour les directions 1, 2 ,4 et 5, découper la 
zone spécifi que sans laisser de bord tranchant. 

Plaque Couper la plaque 
selon l'encochePlaque

Plaque
Crochet

PLAQUE DE MONTAGE

Support de tuyau
(Uniquement pour AY-XPC15/18PU
 AY-XP24PU

Bande

Tuyaux

Tuyau de 
vidange

Changement du tuyau de vidange
(1) Enlever la vis et 

tirer le tuyau de 
vidange.

(2) Retirez le bouchon 
de drainage.

(3) Rebrancher le tuyau de vidange à droite et 
insérer le bouchon de drainage à gauche.
•  Insérer entièrement e tuyau de vidange jusqu'à  
 ce qu'il s'arrête et fi xer la vis retirée à (1).

•  Insérer une clé hexagonale (4 mm en diagonale) 
  dans le bouchon de drainage, et appuyer dessus  
 à fond.

Avertissement :
 Après le remplacement, assurez-vous que le 
tuyau de vidange et le bouchon de vidange 
sont fermement insérés.

Tuyau de vidangeBouchon de 
vidange

Tuyau de 
vidange

Clé hexagonale

Bouchon de vidangeTuyau de vidange

Vis

Bouchon de 
vidange

Vis

Plaque
1 2 3 4

5

Tuyau de vidange

Support de 
tuyau

Câble de raccordement

Tuyaux

7,3 (185)

Centre du trou dans le mur
Centre du trou dans le mur

(Pour le tuyau côté droit)

2  (52)
5,4 (138 ) 2,5/ (63) 5,4 (137 ) 5,4/ (137) 3,2/ (80) 3,2/ (80) 

10,9 (276)

17,7 (450)
10,2 (260)

3,4 (86 )4,5 (115 )

7,3 (185)

Dimensions de l'unité 36,2 (920)    Dimension de cabinet : 33,7 (856)

Dimensions de l'unité : 38 (965)    Dimension de cabinet : 36,6 (929)

1,
5 
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9)

0,
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(1
4)

1,
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1,
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2)
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)
12

,8
 (3
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)

Di
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e l

'un
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 : 1
1,4

 (2
90

 )

Centre du trou dans le mur
(Pour le tuyau côté gauche)

Haut des
tuyaux de raccordement

Haut des tuyaux de 
raccordement

CLIMATISEUR INDIVIDUEL EN DEUX PARTIES
MANUEL D’INSTALLATION

Lisez et suivez attentivement les instructions pour une installation simple et sans problème.
Ce manuel ne décrit que l'installation de l'unité intérieure
Pour l'installation de l'unité extérieure, se reporter au manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.

AY-XPC07PU , AY-XPC09PU , AY-XPC12PU 
AY-XPC15PU , AY-XPC18PU , AY-XP24PU

(AY-XPC15PU, AYXPC18PU, AY-XP24PU)(AY-XPC07PU, AYXPC09PU, AY-XPC12PU)

(AY-XPC15PU, AYXPC18PU, AY-XP24PU)(AY-XPC07PU, AYXPC09PU, AY-XPC12PU)

2
L2

L1

2

L1
L2

L1
L2

Utiliser les tuyaux de réfrigérant indiqué dans le tableau ci-dessous.
Dimension de tuyau Épaisseur 

de tuyau
Isolation thermique 

Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

0,03 in
(0,8 mm)

Épaisseur : 
0,2 po. (6 mm) ou plus épais
Matière : 
Mousse de polyéthylène

Côté gaz AY-XPC07PU
AY-XPC09PU
AY-XPC12PU

3/8 po.
(Ø 9,52 

mm)
AY-XPC15PU
AY-XPC18PU
AY-XP24PU

1/2 po. 
(Ø 12,7 

mm)

• L'isolation thermique doit couvrir à la fois les tuyaux de gaz et de liquide. 

Alimentation
208~230 V CA
1 phase 2 fi ls
60 Hz UNITÉ EXTÉRIEURE

Débrancher 
Permuter

Bornier 2

Terre

B
ornier 1

UNITÉ INTÉRIEURE
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Lo Hi

Raccordement des tuyaux
Raccordez les tuyaux pour l'unité intérieure en 
premier, puis ceux de l'unité extérieure. 

(1) Serrez les écrous évasés à la main pour les 
premiers 3-4 tours.

(2) Utilisez une clé et une clé dynamométrique 
pour serrer les tuyaux.

• Ne pas trop serrer les tuyaux, ils peuvent être 
déformés ou endommagés. 

Remarques :
• Plier les tuyaux soigneusement pour ne pas les 

endommager.
• Placer le tuyau de vidange au-dessous des 

tuyaux.

(4) Évasement 
 Dimensions(A) du traitement 

de l'évasement
(5) Vérifi cation
 Doit être évasé en un cercle parfait
 L'écrou évasé ne manque pas

Écrou évasé

Évasement de l'extrémité du tuyau
(1) Couper avec un coupe-tube
 Couper à angle droit.
(2) Ébavurage
 Ne pas laisser de débris dans le tuyau.
(3) Mise en place de l'écrou évasé

ACCESSOIRES

1     INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

2     RACCORDEMENT DES TUYAUX DE REFRIGERANT 

CLIMATISEUR INDIVIDUEL EN DEUX PARTIES
MANUEL D’INSTALLATION

DIAGRAMME D’INSTALLATION
1 Placer l'unité extérieure sur une base solide.
2 Prévoir  un espace suffi sant autour de l'unité. Il doit être également bien aéré.
3 L'unité ne doit pas être exposé à des vents forts, ni éclaboussé avec de l'eau de pluie.
4 Évacuer l'eau de l'unité qui doit être laissé s'écouler sans problème. Placer un 

tuyau d'évacuation le cas échéant. Dans les régions froides, l'installation du 
tuyau de vidange n'est pas conseillé car du gel pourrait en résulter.

5 Garder le poste de télévision, la radio et autres semblables à 1 m ou plus de l'unité.
6 Évitez les endroits exposés à la vapeur d'huile de machine, l'air salé (face à la 

mer, par exemple), le soufre gazeux des vapeurs de source d'eau chaude, etc . 
De tels emplacements peuvent provoquer des pannes.

7 Éviter les endroits exposés à l'eau boueuse (le long d'une route, par exemple) 
ou si l'unité peut être altérée.

8 Choisir un endroit où l'air sortant ou le bruit du fonctionnement ne peut pas im-
portuner les autres.

9 Garder la bouche de sortie d'air libre de tout obstacle. Cela pourrait affecter les 
performances de l'unité et de créer des bruits forts.

10 Pour un climat plus froid, installez l'unité dans un endroit non affecté par les 
chutes de neige ou de glace (toits des maisons, par exemple). L'unité doit être 
installée au moins à 10 po. de votre accumulation de neige moyenne du pays

Piège

Lisez et suivez attentivement les instructions pour une installation simple et sans problème.
Ce manuel ne décrit que l'installation de l' unité extérieure
Pour l'installation de l'unité intérieure, reportez-vous au manuel d'installation qui accompagne l'unité intérieure.

AE-X09PU, AE-X12PU
AE-X15PU, AE-X18PU,  AE-X24PU

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Serrer l'écrou évasé avec une clé dynamométrique selon la méthode spécifi ée. 

Si l'écrou évasé est serré trop fort, il peut se fi ssurer ou se briser après une 
longue période et provoquer une fuite de gaz du réfrigérant.

• Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ne pas entrer dans la substance de 
l'air autre que le réfrigérant spécifi é (R410A) dans le circuit de réfrigérant. 
Sinon, cela peut provoquer des éclatements et des blessures suite à la 
haute pression anormale dans le circuit de réfrigérant.

• Veiller à raccorder le tuyau de réfrigérant avant de faire fonctionner le 
compresseur. 
Sinon, cela peut provoquer des éclatements et des blessures suite à la haute 
pression anormale dans le circuit de réfrigérant. 

• Mise à la terre de l'unité 
Une mise à la terre incomplète risquerait en effet de provoquer un choc électrique.

• Installer un disjoncteur de fuite à la terre pour éviter les chocs électri-
ques en cas de fuite.
Utiliser le courant activé, haute sensibilité, de type disjoncteur à haute 
vitesse avec une sensibilité nominale de courant inférieure à 30 mA et une 
durée de fonctionnement inférieure à 0,1 seconde.

• Arranger le tuyau de vidange pour assurer un écoulement normal.
Un écoulement insuffi sant risque de mouiller la pièce, les meubles etc.

• Ce climatiseur pour pièce utilise le réfrigérant R410A.
Utilisez les  tuyaux de réfrigérant, l'écrou évasé et les outils exclusivement 
pour le R410A..

TUYAUTERIE

Tuyau d'évacuation

Port d' évacuation
Bac d' évacuation  4
Joint d' évacuation  5 

REMARQUES SUR LES EMPLACEMENTS 

Outil A

Outil R410A 0 - 0,02 po.
(0 - 0,05 mm)

Outil conventionnel 0,04-0,06 po.
(1,0 - 1,05 mm)

Clé Clé dynamométrique

• L'installation doit être faite en conformité avec le manuel d'instal-
lation par un technicien professionnel. 
Un travail incorrect peut provoquer un choc électrique, une fuite d'eau, 
un incendie.

• Assurez-vous d'utiliser les accessoires et les pièces spécifi ées ci-
joints pour l'installation.
Utiliser d'autres pièces peut provoquer un choc électrique, une fuite 
d'eau, un incendie, la chute de l'appareil.

• L'appareil doit être installé et câblé conformément au code électri-
que national et ce par un technicien qualifi é.
Une mauvaise connexion peut provoquer une surchauffe ou un incendie.

• Après avoir terminé l'installation, vérifi ez qu'il n'y a pas de fuite de 
gaz du réfrigérant.
Si le gaz du réfrigérant contacte du feu, il peut générer un gaz toxique.

• Aérer la pièce en cas de fuite de gaz du réfrigérant pendant l'installation.
Si le gaz du réfrigérant contacte du feu, il peut générer un gaz toxique.

• Utiliser le câble électrique spécifi é.
Assurez-vous que le câble est fi xé en place et que les bornes sont 
libres de toute force excessive sur le câble.  Sinon une surchauffe ou 
un incendie peut en résulter.

• Former le câble de sorte que le couvercle de la boîte de comman-
de, le support du câble et le porte-câble ne soient pas desserrés. 
Sinon une surchauffe, un incendie, ou un choc électrique peut en résulter.

Modèle
Longueur de 

tuyauterie 
maximum : A

Différence 
de hauteur 

maximum : B

Longueur de 
tuyauterie 
minimum

Réfrigérant supplémentaire
(la longueur de la tuyaute-

rie excède en pi/m)

La longueur de la 
tuyauterie  maxi-

mum  sans charge
AE-X09PU, AE-X12PU, AE-X15PU 65,6 pi.(20 m) 32,8 pi. (10 m)

9,8 pi.(3 m) 0,196 oz/pi.(20 g/m) 32,8 pi. (10 m)
AE-X18PU, AE-X24PU 98,4 pi. (30 m) 49,2 pi. (15 m)

1 La longueur de la tuyauterie standard est  de 25 pi. (7,6 m).
2 Lorsque l'unité extérieure est placée à un niveau supérieur à celui de l'unité intérieure, fournir un piège à proximité 

de l'orifi ce de raccordement du tuyau. 
Utiliser les tuyaux de réfrigérant indiqué dans le tableau ci-dessous.

Dimension de tuyau Épaisseur de tuyau Isolation thermique 
Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

0,03 po. (0,8 mm) Épaisseur : 0.24 po. (6 mm) ou plus épais
Matière : Mousse de polyéthylèneCôté gaz AE-X09PU, AE-X12PU, AE-X15PU 3/8 po. (ø 9,52 mm)

AE-X18PU, AE-X24PU 1/2 po. (ø 12,7 mm)
• L'isolation thermique doit couvrir à la fois les tuyaux de gaz et de liquide. 

Couple de serrage de l'écrou évasé
Dimension de tuyau Couple
Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm) 11,8 ± 1,5 N·m (1,6 ± 0,2 kgf·m)

Côté gaz

AE-X09PU 
AE-X12PU 3/8 po. (ø 9,52 mm) 28 ± 3 N·m (3,8 ± 0,4 kgf·m)

AE-X15PU 
AE-X18PU 
AE-X24PU

1/2 po. (ø 12,7 mm) 40,6 ± 3.7 N·m (5,5 ± 0,5 kgf·m)

PUMP DOWN

• Installer un sectionneur, ayant une 
séparation de contact d'au moins 
3 mm sur tous les pôles, à la ligne 
d'alimentation électrique. 

Préparer un circuit d'alimentation dédié. Pour les raccordements, voir ci-dessous.
AE-X09PU, AE-X12PU,AE-X15PU, AE-X18PU  AE-X24PU

Alimentation 208 / 230 V  1phase
Tension garantie 187/253 V
Disjoncteur 15 A 25 A

5     CABLE D'ALIMENTATION

9     ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
Est-ce que la tension d'alimentation spécifi ée est utilisée ? 
Le câble de raccordement est-il bien fi xé au bornier ?
Est-ce que le fi l de terre est bien relié ?
Est-ce que le drainage se fait correctement ?
Y a-t-il une fuite de gaz au raccord de tuyau ?
Confi rmer avec les clients si la fonction AUTO OFF (HORS 
TENSION AUTO) 5 °F/-15 °C  sera utilisée ou non.

EXPLICATION AU CLIENT
• Expliquer au client comment utiliser et entretenir le système, en se référant au 

manuel d'utilisation.
• Demander au client de lire attentivement le manuel d'utilisation.
• Lorsque le système a été mis en place, remettre le manuel d'installation au client.

TINS-B405JBRZ

Clé hexagonale

Manomètre de pression

Manova-
cuomètre

Utilisez une pompe à vide, un manomètre et des tuyaux exclusivement pour le R410A.
(1)  Retirer les deux bouchons de l'arbre des vannes à 2 et 3 voies.
(2)  Retirer le bouchon de l'orifi ce de la vanne à 3 voies.
(3) Raccorder le tuyau du manomètre à l’orifi ce de service de la pompe à vide.
 Assurez-vous que l'extrémité du tuyau à raccorder à l'orifi ce de service com-

porte un poussoir de vanne.
(4)  Ouvrir la vanne du manomètre basse pression (Lo) et faire fonctionner la 

pompe à vide pendant 10-15 minutes.
 Assurez-vous que la mesure du manovacuomètre soit - 0,1 MPa (-76 cmHg). 
(5)  Fermer la vanne du manomètre.
(6)  Éteindre la pompe à vide.
 La laisser telle qu'elle pendant 1-2 minutes et assurez-vous que l'aiguille du 

manovacuomètre ne revienne pas en arrière.
(7) Ouvrir la vanne à 2 voies à 90 ° dans le sens contraire des aiguilles d'une 

montre en tournant la clé hexagonale. La fermer après 5 secondes, et vérifi er 
s'il y a des fuites de gaz.*

(8)  Débrancher le tuyau du manomètre de l'orifi ce de service.
(9) Ouvrir complètement la vanne à 2 voies avec une clé hexagonale. 
(10) Ouvrir complètement la vanne à 3 voies avec une clé hexagonale. 
(11) Serrez fermement le bouchon de l'orifi ce de service et des deux bouchons 

de l'arbre de la vanne avec une clé dynamométrique au couple de serrage 
spécifi é.

* Vérifi ez les connexions de tuyaux pour les fuites de gaz à l'aide d'un détecteur 
de fuite ou de l'eau savonneuse. En ce qui concerne le détecteur de fuite, utilisez 
le type haute sensibilité conçu spécialement pour le R410A. Bouchon de l'arbre de la vanne

OUVERT

Pompe à vide

Orifi ce de service

Couple de serrage du bouchon 
de l'orifi ce de service

Couple

8,1±0.74 ft · lbs (1,1±0,1 kgf·m)

4 mm

3      RETRAIT D'AIR

6      EXECUTION DU TEST
Voir le manuel d'installation fournit 
avec l'unité intérieure.

FONCTIONNEMENT DU DRAINAGE
• En mode chauffage, l'unité extérieure rejette l'eau suite au dégivrage à partir de son orifi ce de drainage et du trou de vidange. Effectuer 

l'opération de drainage si les gouttes d'eau sont un problème. 
• Il n'est pas recommandé de brancher le tuyau de vidange dans les régions très froides où l'eau dans le tuyau de vidange risque de geler.
(1) Insérez les bouchons du plateau de base dans leur trou de vidange correspondant au bas de l'unité extérieure.
(2) (AE-X09PU, AE-X12PU)
 Insérer le raccord de drainage à l'orifi ce de vidange.
 (AE-X15PU, AE-X18PU, AE-X24PU)
 Monter le raccord de vidange dans le bac de vidange et insérer le bac de vidange à l'orifi ce de vidange.
(3) Raccorder le tuyau de vidange commercial au raccord de vidange. 

(AE-X09PU, AE-X12PU) (AE-X15PU, AE-X18PU, AE-X24PU)

Tuyau d'évacuation

Orifi ce de vidange
Joint d' évacuation  3 

Bouchon de l'ori-
fi ce de service

Vanne à 3 voies
Bouchon de 
l'arbre de la 
vanne

Vanne à 2 voies

Orifi ce de service

Couple de serrage du bouchon de l'arbre de la vanne
Dimension de tuyau Couple
Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm) 17,7±2,1 ft · lbs (2,4±0,3 kgf · m)

Côté gaz

AE-X09PU 
AE-X12PU 3/8 po. (ø 9,52 mm) 17,7±2,1 ft · lbs (2,4±0,3 kgf · m)

AE-X15PU 
AE-X18PU 
AE-X24PU

1/2 po. (ø 12,7 mm) 22,9±2,1 ft · lbs (3,1±0,3 kgf · m)

2  bouchon du 
plateau de base 3 

2  bouchon du plateau 
de base 3 

1  bouchon du plateau de base 1 
2  bouchon du 
plateau de base 3 

Orifi ce de vidange

3  bouchon du 
plateau de base 3 

3  bouchon du 
plateau de base 3 

Orifi ce de vidange 1  bouchon du plateau de base 1 
2  bouchon du plateau 
de base 2 

ÉLÉMENTS Quantité ÉLÉMENTS Quantité

1 bouchon du plateau 
de base 1 1

4  Manuel
1

2 bouchon du plateau 
de base 3 3

3 Raccord d’évacuation
3

INSTALL

AE-X09PU, AE-X12PU
ÉLÉMENTS Quantité ÉLÉMENTS Quantité

1  bouchon du plateau 
de base 1 1

4  Bac d’évacuation
1

2  bouchon du plateau 
de base 2 1

5  Joint d’évacuation
1

3  bouchon du plateau 
de base 3 2

6  Manuel
1INSTALL

AE-X15PU, AE-X18PU, AE-X24PU

Prévoir autant d'espace pour 
l'installation que possible pour 
une climatisation effi cace.

2 po. (50 mm) ou plus    

7.9 po. (200 
mm) ou plus

4. po. (100 
mm) ou plus

7.9 po. (200 mm) ou plus

Bande de revêtement 
(Disponible dans le 
commerce)

A

B
B

90°
A

 A

BSe référant à la fi gure, resserrer 
fermement l'unité extérieure avec 
des boulons.

Dimensions de l’installation
Modèle A B

AE-X09PU
AE-X12PU

21,3  po. 
(540 mm)

12,2 po. 
(310 mm)

AE-X15PU
AE-X18PU
AE-X24PU

21,9 po. 
(557,4 mm)

14,6 po. 
(370 mm)

4     RACCORDEMENT DU CÂBLE À L'UNITÉ EXTÉRIEURE    

Câble d’alimentation électrique

Fil de terre

2 po. (50 mm)

1,6 po. (40mm)

Câble de raccordement

Fil de terre

2,6 po. (65 mm)
7 po. (55 mm)
0,3 po. (8 mm)

0,3 po. (8 mm)

Câble de raccordement Câble d’alimentation électrique

1,55 x 10-3 po. carré
(2,1 mm2)

1,55 x 10-3 po. carré
(2,1 mm2)

Aire de la coupe transversale

Aire de la coupe transversale

COMMENT RACCORDER LE CÂBLE DE RACCORDEMENT  
(AE-X09PU, AE-X12PU)

Pour AE-X15PU, AE-X18PU, AE-X24PU: 7 po. (177,8 mm)

Pour AE-X15PU, AE-X18PU, AE-X24PU: 7 po. (177,8 mm)

Pour AE-X09PU, AE-X12PU: 7,5o. (190 mm)

Pour AE-X09PU, AE-X12PU: 7 po. (177,8 mm)

(AE-X15PU, AE-X18PU, AE-X24PU)

Alimentation

Câble de raccor-
dement

•  Fixer le conduit de fi l au support de câble avec un contre-écrou.
 Le fi letage du conduit de fi l installée doit être inférieure à 3/8 pouce (10 mm) Fig. 1
•  Pour connecter le câble de connexion correctement, veuillez vous référer à la fi gure pour 

la bonne longueur. Fig.2

Porte-câble

Couvre-câble

Couvre-câble

Couvercle latéral

Contre-écrou

Support de raccordement
Pour conduit de fi l

Couvercle latéral

Contre-
écrou

Support de raccordement 
(Pour conduit de fi l)

L1 
L1

L2
L2

2

2
L2

L1

2

L1
L2

L1
L2

Fil de terre

Bornier

Câble de 
raccordement

Alimenta-
tion

Moins de 3,8 po.
(10 mm)

Contre-écrou

Support de raccor-
dement

Conduit de fi l

Porte-câble

Fig. 1 Fig. 2

Couvercle du boîtier de contrôle Pump down est adopté dans le cas de l'enlèvement de l'unité pour la ré-installation, l'abandon, la réparation etc. Pump 
down va recueillir le fl uide frigorigène de l'unité extérieure. 
PROCÉDURE UTILISANT LE MANOMÈTRE DE PRESSION (procédure recommandée)
(1) Raccorder le tuyau du manomètre à l’orifi ce de service de la valve à trois voies.
(2)  Faire fonctionner le climatiseur en mode test de fonctionnement de refroidissement 
 (Reportez-vous à 6 EXECUTION DU TEST).
(3)  Après 5 à 10 minutes, fermer la vanne à 2 voies.
(4)  Fermer la vanne à 3 voies lorsque la mesure du manovacuomètre devient presque 0 MPa (0 cmHg).
(5)  Arrêter le test de fonctionnement.
(6)  Débrancher le tuyau du manomètre du port de service.
(7)  Débrancher les deux tuyaux de réfrigérant.
PROCÉDURE SANS UTILISER LE MANOMÈTRE DE PRESSION
(1)  Faire fonctionner le climatiseur en mode test de fonctionnement de refroidissement (Reportez-vous à 6 EXECUTION DU TEST).
(2)  Après 5 à 10 minutes, fermer complètement la vanne à 2 voies en tournant la clé hexagonale dans le sens horaire.
(3)  Après 2 à 3 minutes, fermer immédiatement la vanne à 3 voies entièrement.
(4)  Arrêter le test de fonctionnement.
(5)  Débrancher les deux tuyaux de réfrigérant.
Avertissement :

• S'assurer que le compresseur est hors tension avant de retirer les tuyaux de réfrigérant. Sinon  il va provoquer un éclatement et 
des blessures.

• Ne pas effectuer de PUMP DOWN lorsque le réfrigérant fuit ou il n'y a pas de réfrigérant dans le circuit de réfrigérant. Sinon  il va 
provoquer un éclatement et des blessures.

Lo Hi

Manomètre de 
pression

Vanne à 3 
voies

Vanne à 2 voies

Orifi ce de service

Raccordement des fi ls et du fi l de terre
• Utiliser un conducteur rigide ou torsadé AWG14.
• Utiliser du fi l de cuivre à double isolation avec isolation à 600 V.
• N'utiliser que des conducteurs en cuivre.
• Suivre les codes électriques locaux.
(1) Traiter la fi n du câble de raccordement pour l'unité intérieure.
 • Pour le câble d'alimentation électrique, bien serrer une cosse  

 ronde à chaque extrémité du câble dénudé.
(2) Retirez le couvercle latéral et le cache-câble. 
(3) Fixez le support de connexion au support de câble avec un 

contre-écrou. Ajuster la longueur du câble de raccordement et 
puis le raccorder au bornier. Assurez-vous que les branche-
ments aux bornes sont comme spécifi és.

(4) Fixez le cache-câble avec les vis.
(5) Fixez le couvercle latéral avec les vis.
(6) Vérifi ez par deux fois que le câble de raccordement est bien 

en place.
Se référer à COMMENT RACCORDER LE CÂBLE DE RACCORDEMENT 

Avertissement :
• Assurez-vous de mettre les cosses du câble de raccordement 

en profondeur dans le bornier et de bien serrer les vis. Un mau-
vais contact peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une 
anomalie.

• Veiller à connecter le câble de raccordement pour correspondre 
aux marquages   sur le bornier de l'unité extérieure et ceux de 
l'unité intérieure.

• Un sectionneur est obligatoire. Vérifi er la réglementation locale.

Câble d’alimentation et câble de terre
• Utiliser un conducteur rigide ou torsadé AWG14.
• N'utiliser que des conducteurs en cuivre.
• Suivre les codes électriques locaux.

Alimentation
208~230 V CA
1 phase 2 fi ls
60 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE Débrancher 
Permuter

Bornier 2

Terre

B
ornier 1

UNITÉ INTÉRIEURE

FRANÇAIS

Manovacu-
omètre

1  bouchon du 
plateau de base 1
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A

B

D

C

Siphon

TUYAUTERIE
Longueur de 

tuyauterie max. : A
Longueur totale de la tuyau-

terie du système
Longueur de 

tuyauterie min. : A
Différence de hauteur max. : Longueur max. des 

conduites hors charge Réfrigérant additionnel
B C D

82 pi (25 m) 2 unités: 164 pi (50 m) 10 pi (3 m) 49 pi 
(15 m)

49 pi 
(15 m)

49 pi 
(15 m) 98 pi (30 m) 0,16 oz/ft (15 g/m)

ACCESSOIRES

DIAGRAMME D'INSTALLATION
1. L’unité extérieure doit être fi xée sur un socle stable.
2. Fournissez suffi samment d'espace autour de l'unité. L'unité doit aussi être 

suffi samment ven ilée.
3. L’unité ne doit pas être exposée aux vents forts, ni éclaboussée par la pluie.
4. L’unité doit pouvoir se vidanger sans problème. Placez un fl exible de vidange 

si nécessaire. Toutefois, dans les régions froides, l’installation d’un fl exible de 
vidange n’est pas conseillée à cause des risques de gel.

5. Gardez les télévisions, radios et autres appareils électroniques similaires à 
une distance d'au moins un mètre de l'unité.

6. Évitez de placer l’unité dans des endroits exposés aux gaz d’échappement, à 
l’air salé (face à la mer, par exemple), au gaz sulfureux, etc... Ces conditions 
pourraient entraîner  des dysfonctionnements.

7. Évitez de placer l’unité dans un endroit où de la boue pourrait être projetée sur l’unité 
(le long d’une route, par exemple) ou à un endroit où l’on pourrait la dérégler.

8. Sélectionnez un emplacement où l'air de sor ie et le bruit de fonctionnement 
ne pose pas de gêne aux  personnes.

9. Évitez d'obstruer l'ouverture de sortie de l'air. Ceci pourrait affecter les 
performances de l'unité et la rendre bruyante.

10. Dans les zones de climat froid, installez l'unité dans un emplacement non 
affecté par le neige ou par les chutes de glace (par exemple : toits des 
maisons). L'unité doit être installée au moins 25 cm au-dessus du sol ou 
selon l'accumulation moyenne de neige de votre pays.

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions pour vous assurer une installation facile et sans problème.
Ce manuel décrit uniquement le montage de l'unité extérieure.
Pour le montage de l'unité intérieure, reportez-vous à la notice d'installation accompagnant l'unité intérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Serrez l'écrou évasé avec une clé dynamométrique en suivant la méthode 

spécifiée.
Si l'écrou évasé est trop serré, il peut casser après une longue durée d'utilisa-
ion et provoquer une fuite de gaz réfrigérant.

• Durant l'installation de l'unité, faites bien attention à ne pas faire entrer de 
gaz autre que le gaz réfrigérant (R410A) dans le circuit de réfrigération.
Dans le cas contraire, le circuit de réfrigération pourrait être soumis à des pres-
sions anormalement élevées, et risquerait d'exploser et de causer des blessures.

• Assurez-vous de connecter la conduite de réfrigérant avant de faire tour-
ner le compresseur.
Dans le cas contraire, le circuit de réfrigération pourrait être soumis à des 
pressions anormalement élevées, et risquerait d'exploser et de causer des 
blessures.

• Mettez l'unité à la terre.
Une mise à la terre incorrecte peut causer une électrocution.

• Installez un disjoncteur de fuite à la terre suivant l'emplacement d'instal-
lation de l'unité (par exemple dans une zone très humide).

 Si aucun disjoncteur de fuite à la terre n'est installé, un risque d'électrocution 
est possible.

• Installez le tuyau de vidange de manière à assurer un écoulement facile.
Un écoulement insuffisant peut provoquer l'inondation de la pièce, des 
meubles, etc...

• Ce climatiseur individuel utilise le réfrigérant R410A.
U ilisez des tuyaux, écrous évasés et outils spécialement conçus pour le R410A.

REMARQUES SUR L'EMPLACEMENT 

• L'installation doit être effectuée par du personnel qualifi é, en respectant les 
instructions du manuel d'installation.
Des travaux incorrects posent un risque d'électrocution, de fuite d'eau et d'incendie.

• Assurez-vous d'utiliser les accessoires et pièces fournis et spécifi és durant 
l'installation.
L'utilisation de pièces autres entraine un risque d'électrocution, de fuite d'eau, 
d'incendie ou de chute de l'unité.

• L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en 
matière d'électricité en vigueur et uniquement par du personnel qualifi é.

 Un mauvais branchement risquerait de provoquer une surchauffe ou un incendie.
• Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le système ne présente 

aucune fuite de gaz réfrigérant.
Si le gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, la réaction peut générer 
des gaz toxiques.

• Ventilez la pièce si du gaz réfrigérant fuit durant l'installation.
Si le gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, la réaction peut générer 
des gaz toxiques.

• Utilisez les câbles spécifiés.
Assurez-vous que le câble est correctement branché et que les bornes ne 
subissent pas de torsion dues aux câbles. Ceci pourrait être source de surchauffe 
ou d'incendie. Le câble doit être renfermé dans une conduite.

• Placez le câble de manière à ce que le couvercle de l'armoire de commande 
et les fixes-câbles ne soient pas lâches.
Ceci pourrait être source de surchauffe, d'incendie ou d'électrocution.

FRANÇAIS

PIÈCES Qté PIÈCES Qté PIÈCES Qté

1  Bouchon du réceptacle 1 2 3  Bouchon du réceptacle 3 2 5  Joint de vidange 1

2  Bouchon du réceptacle 2 1 4  Réceptacle de vidange 1 6  Manuel 1
INSTALL

1. La longueur standard de tuyauterie est de 25 pi (7,6 m).
2. Si l’unité extérieure est située plus haut que l’unité intérieure, veillez à prévoir un siphon à proximité de l’embout du tuyau.
Utilisez les conduites de réfrigérant indiquées dans le tableau ci-dessous.

Taille de la conduite Épaisseur de la conduite Isolation thermique
Côté liquide 1/4" (ø 6,35 mm) 0,03" (0,8 mm) Épaisseur : 0,24" (6 mm) ou plus épais

Matériau : Mousse de polyéthylèneCôté gaz 3/8" (ø 9,52 mm)
• L’isolation thermique doit couvrir à la fois les conduites de gaz et de liquide.

3,3 pi 
(1000 mm) 

ou plus

• Veillez à prévoir un 
emplacement d’ins-
tallation aussi vaste 
que possible pour une 
climatisation effi cace.

Pour les travaux 
d'installation

1 pi
(300mm) 
ou plus

1 pi (300 mm) ou plus

Ruban adhésif 
isolant (disponible dans le 

commerce)
Cache-câble

Couver-
ture de 
tuyaute-
rie

1,3 pi (400 mm) 
ou plus
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Raccordement du fl exible de vidange
• En mode chauffage, l'unité extérieure décharge l'eau de dégivrage 

au niveau de l'orifi ce et du trou de vidange. Effectuez des travaux 
de vidange si des problèmes de condensation se présentent.

• Dans les emplacements très froids où l'eau contenue dans le 
fl exible de vidange pourrait geler, n'utilisez ni le fl exible de vidange 
et ni le bouchon du réceptacle de l'unité extérieure.

(1) Insérez les bouchons du réceptacle dans les trous de vidange au 
fond de l'unité extérieure.

(2) Fixez le joint de vidange sur le réceptacle de vidange et insérez le 
réceptacle de vidange dans l'orifi ce de vidange.

(3) Connectez un fl exible de vidange, disponible dans le commerce, 
dans le joint de vidange.Dimensions de l'installation

En vous reportant au schéma, fi xez fermement 
l’unité extérieure avec les boulons.

Installez l'unité intérieure en respectant le tableau suivant.

Ori-
fi ce Taille de l'orifi ce Classe de l'unité inté-

rieure

A
Liquide 1/4" (ø 6,35 mm)

07   09   12
Gaz 3/8" (ø 9,52 mm)

B
Liquide 1/4" (ø 6,35 mm)

07   09   12
Gaz 3/8"(ø 9,52 mm)

1     INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

Remarque :
• Assurez-vous d'installer 2 unité intérieures.

TAILLE DE L'ORIFICE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Raccordement des conduites
Raccordez les conduites à l’unité intérieure avant de les 
connecter à l’unité extérieure. 
(1) Vissez manuellement l’écrou évasé pour les 3, 4 premiers 

tours.
(2) Utilisez une clé et une clé dynamométrique pour serrer 

les conduites.
• Trop serrer les conduites risquerait de les déformer ou 

de les endommager. 

Remarques :
• Pliez les conduites prudemment afi n de ne pas les abîmer.
• Placez le tuyau de vidange sous les conduites.

Écrou évasé

Évasement de l’extrémité de la conduite
(1) Coupez l'extrémité avec un coupe-tube.
 Coupez à angle droit.

(2) Nettoyez la coupure.
 Ne laissez aucun déchet de coupure dans la conduite.

(3) Placez le boulon évasé.
(4) Évasement 
 Dimensions d'évasement (A)

(5) Vérifi cation
 Évasement parfaitement circulaire.
 Boulon évasé en place.

90°

A

Clé
Clé dynamométrique

2     RACCORDEMENT DES CONDUITES DE RÉFRIGÉRANT

21,9" (557,4 mm)

14
.6

" (
37

0 
m

m
)

Tuyau de vidange

1  Bouchon du 
réceptacle 1 

Avant l'installation, 
enlevez le rembourrage 
de protection de l'unité 
extérieure.

Rembourrage 
de protection

3  Bouchon du réceptacle 3
3  Bouchon du réceptacle 3 

(disponible dans le commerce)
Diamètre interne : 5/8” (Φ16 mm)

Orifi ce de vidange
Réceptacle de vidange  4
Joint de vidange  5

Outils A

Outil pour le R410A 0 - 0,02"
(0 - 0,5 mm)

Outil conventionnel 0,04 - 0,06"
(1,0 - 1,5 mm)

Couple de serrage de l’écrou évasé

Taille de la conduite Couple

Côté liquide 1/4" (ø 6,35 mm) 11,8±1,5 ft·lbf (16±2 N·m)

Côté gaz 3/8" (ø 9,52 mm) 28,0±3,0 ft·lbf (38±4 N·m)

Orifi ce de vidange
1  Bouchon du réceptacle 1 

2  Bouchon du réceptacle 2 
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Raccordement des câbles et du fi l de terre
• Utilisez un fi l massif ou tressé.
 Câble de raccordement : AWG16 ou AWG14
 Câble d'alimentation : AWG14
Utilisez un fi l en cuivre.
• Respectez la législation en matière d'électricité en vigueur.
• Utilisez un câble à double isolation avec une isolation de 600 V.

Couple de serrage du capuchon de tige de soupape

Couple

Côté liquide 17,7±2,1 pi·lbf (24±3 N·m)

Côté gaz 22,9±2,1 pi·lbf (31±3 N·m)

Couple de serrage du capuchon de l’orifi ce de sortie

Couple

8,1±0,74 pi·lbf (11±1 N·m)

4      RACCORDEMENT DES CÂBLES A L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Câble d'alimentation

Câble de raccordement Câble d'alimentation

Fil de terre Fil de terre

En cas d'utilisation de fi ls massifs
Longueur de dénudage : 0,7" (18 mm)
Assurez-vous de donner une forme de crochet au fi l.

En cas d'utilisation de fi ls torsadés
longueur de dénudage : 0,3" (8 mm)
Pour le câble d'alimentation, serrez fermement une 
borne ronde à chaque extrémité du fi l dénudé.

Fil de cuivre

Fil de cuivre Borne ronde Fig. 1

Cache-câble

Manomètre

Manomètre 
à pression 
positive et 
négative

Soupape d'arrêt           
(côté gaz)

Orifi ce de sortie

Pompe à vide

Soupape d'arrêt 
(côté liquide)

fl exible

Clé à six pans

Capuchon de tige de soupape

OUVERT

4 mm

Orifi ce de sortie

(1) Dénudez les fi ls de cuivre. (Fig. 1)
(2) Retirez le cache-câble. (Fig. 2)
(3) Attachez le connecteur de conduite à l'angle pour soupape à 

expansion avec un contre-écrou. (Fig. 3)
(4) Ajustez la longueur du câble de raccordement. Puis connectez-le 

à la borne de raccordement. (Fig. 4)
(5) Insérez le câble de raccordement et le câble d'alimentation dans 

le port câble avec le crochet. (Fig. 5)
(6) Assurez-vous que les branchements correspondent aux 

indications. (Fig. 6)
(7) Attachez le cache-câble avec les vis. (Fig. 2)
(8) Vérifi ez par deux fois que le câble est solidement fi xé.

Fig. 2

3     ÉVACUATION DE L’AIR

Évacuez l'air du système avec une pompe à vide.
Utilisez une pompe à vide, un manomètre et des tuyaux exclusivement conçus pour le R410A.

(1) Retirez les deux capuchons des tiges des soupapes d'arrêt.
(2) Retirez le capuchon de l’orifi ce de sortie de la soupape d'arrêt (côté gaz).
(3) Raccordez le fl exible du manomètre à l’orifi ce de sortie et à la pompe à vide.
 Assurez-vous que l’extrémité du fl exible à raccorder à l’orifi ce de sortie est munie d’un 

poussoir de soupape.
(4) Ouvrez la soupape du manomètre et faites tourner la pompe 10 à 15 minutes.
 Assurez-vous que le manomètre de pression positive et négative mesure bien  

-0.1 MPa(-76 cmHg)(-30" Hg). 
(5) Fermez la soupape du manomètre. 
(6) Éteignez la pompe à vide.
 Laissez la pompe éteinte pendant 1 à 2 minutes et assurez-vous que l'aiguille du 

manomètre ne remonte pas.
(7) Ouvrez la soupape d'arrêt (côté liquide) de 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre à l’aide de la clé à six pans. Fermez-la après 5 secondes, et recherchez une 
éventuelle fuite de gaz.

(8) Déconnectez le tuyau du manomètre de l'orifi ce de sortie.
(9) Ouvrez complètement la soupape d'arrêt (côté liquide) avec la clé à six pans. 
 Tournez jusqu’au contact.
(10) Ouvrez complètement la soupape d'arrêt (côté gaz) avec la clé à six pans. Tournez 

jusqu’au contact.
(11) Serrez fermement le capuchon de l'orifi ce de sortie et les deux capuchons des tiges de 

soupape avec une clé dynamométrique, en respectant les couples de serrage spécifi és. 

* Vérifi ez que les raccords de conduite ne présentent pas de fuite de gaz, en utilisant un 
détecteur de fuite ou de l'eau savonnée. Si vous utilisez un détecteur de fuite, choisissez 
un modèle à haute sensibilité conçu spécialement pour le R410A.

Fixe-câble

4,7" (120 mm)
3,9" (100 mm)

3,9" (100 mm)
3,1" (80 mm)

0,3" (8 mm)

0,7" (18 mm)

   AE-X2M20RU_3_LANG.indb   FR-3    2014-01-08   07 09:10



FR-4

FRANÇAIS

• Installez un interrupteur-séparateur sur 
la ligne d’alimentation électrique. Cet 
interrupteur doit avoir une séparation de 
contact d’au moins 0,12" (3 mm) sur tous les 
pôles.

Prévoyez un circuit électrique indépendant. Pour les branchements, voir ci-dessous.

Alimentation électrique 208/230 V, monophasé
Gamme de tension de fonctionnement 187-253 V
Fusible max. 20 A
Courant admissible min. du circuit 14 A

5     BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

L1 L2L1 2

2
UNIT B

UNIT A
L2

L1 L2

Fig. 4
Contre-écrou

Angle pour soupape 
d'expansion

Connecteur 
de conduite

Câble de raccordement

Câble d'alimentation

Conduite de câbles

12,5" (318mm)

15" (380mm)

L1 L2 2 L1 L2 2

L1 L2 2 L1 L2 2

L1 L2
A B

Attention :
• Faites bien attention à ne pas confondre les branche-

ments. Un mauvais branchement peut causer des dom-
mages au circuit interne de contrôle.

• Assurez-vous de connecter le câble correspondant aux 
marquages des bornes de raccordement sur l'unité 
extérieure et sur l'unité intérieure.

• Assurez-vous d'enfoncer les extrémités des câbles pro-
fondément dans la borne de raccordement et de serrer 
les vis. Un mauvais contact peut causer une surchauffe 
et un incendie, ou un mauvais fonctionnement.

• Assurez-vous d'utiliser un interrupteur d'alimentation. 
Suivez la législation en matière d'électricité en vigueur.

Un mauvais raccordement du câble de raccordement peut être corrigé en effectuant la 
procédure de vérification du câblage. 
(1) Activez le disjoncteur.

(2) Vérifiez que toutes les LEDs (LED1A, LED1B) de l'écran de contrôle clignotent 
simultanément.

 Si une ou plusieurs LEDs sont allumées de manière continue, vérifiez les marquages des 
câbles ( , L1, L2, 2) et corrigez.

(3) Pour démarrer la vérification du câblage, pressez la touche de vérification du câblage 
(WIRE CHECK, SW2) pendant 5 secondes ou plus.

 Le voyant de fonctionnement de l'unité intérieure clignote, puis trois bips d'alarmes sont 
émis.

 Tous les voyants clignotent rapidement.

(4) Une fois la vérification du câblage correctement terminée, tous les voyants clignotent 
simultanément et le système s'arrête. (Durée de la vérification du câblage : 
5 - 10 minutes)

 Lorsque la procédure d'autocorrection ne peut pas être effectuée, tous les voyants 
effectuent trois flashs huit fois et le système s'arrête. Vérifiez et corrigez les points 
suivants.

 • Vérifiez que tous les tuyaux sont raccordés.
 • Vérifiez que les soupapes d'arrêt sont bien ouvertes.
Une fois le problème corrigé, effectuez la procédure de vérification du câblage à nouveau. Si 
une erreur est toujours détectée, ou un autre voyant LED s'active pour indiquer un problème, 
veuillez contacter un technicien. (Référez-vous au diagramme présent dans l'unité extérieure 
pour accéder au signal d'autodiagnostic.)

6     VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

PUMP DOWN

SELECT

WIRE CHECK

OFF

1
2

ON
LED1B

DSW1

SW1

SW2

LED1A

Touche de vérification du câblage (WIRE CHECK, SW2)

Remarque :
• La vérification du câblage ne peut pas 

être effectuée lorsque la température 
extérieure est inférieure à 41°F (5°C).

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 3

moins de 3/8"
(10mm)

(disponible dans le 
commerce)

(disponible dans le 
commerce)

(disponible dans le 
commerce)

Crochet

Insérez le câble dans le fixe-câble.

Unité intérieure  A Unité intérieure  B

Interrupteur
Alimentation électrique

208/230 V 60 Hz

Terre

Unité extérieure
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Le système est évacué dans le cas d’une déconnexion de l’unité pour réinstallation, désinstallation, 
réparation, etc.
L'évacuation permet de collecter le réfrigérant présent dans l'unité extérieure. 

PROCÉDURE UTILISANT LE MANOMÈTRE (Procédure recommandée)
(1) Raccordez le tuyau du manomètre au port de service de la soupape d'arrêt (côté gaz).
(2) Pour démarrer l'évacuation, pressez la touche d'évacuation (PUMP DOWN, SW2) pendant 

5 secondes ou plus. 
 • Toutes les LEDs (LED1A, LED1B) de l'écran de contrôle clignotent alors simultanément.
 • Le voyant de fonctionnement (OPERATION) de l'unité intérieure clignote, puis trois bips 

d'alarmes sont émis.
(3) Après 5 à 10 minutes, fermez complètement la soupape d'arrêt (côté liquide).
(4) Fermez la soupape d'arrêt (côté gaz) lorsque le manomètre affi che quasiment 0 MPa (0 cmHg).
(5) Pour arrêter l'évacuation, pressez la touche d'évacuation (PUMP DOWN, SW1) pendant 

5 secondes ou plus.
(6) Déconnectez le tuyau du manomètre de l'orifi ce de sortie.

ÉVACUATION

Attention :
• Assurez-vous que le compresseur est à l'arrêt avant d'enlever les conduites de réfrigérant. 

Dans le cas contraire, le système risquerait d'exploser et de causer des blessures.
• Ne procédez pas à l'évacuation lorsque le réfrigérant fuit ou qu'il n'y a pas de réfrigérant 

dans le cycle frigorifi que. Dans le cas contraire, le système risquerait d'exploser et de 
causer des blessures.

• Afin d'éviter un mauvais fonctionnement du compresseur, assurez-vous d'arrêter la 
procédure d'évacuation au plus tard 10 minutes après la fermeture de la soupape d'arrêt 
du côté liquide.

Remarque :
 • Attendez plus de 90 secondes après la fi n de l'évacuation, puis coupez le disjoncteur.

PROCÉDURE SANS LE MANOMÈTRE
(1) Pour démarrer l'évacuation, pressez la touche d'évacuation (PUMP DOWN, SW1) pendant 5 secondes ou plus. 
 • Toutes les LEDs (LED1A, LED1B) de l'écran de contrôle clignotent alors simultanément.
 • Le voyant de fonctionnement (OPERATION) de l'unité intérieure clignote, puis trois bips d'alarmes sont émis.
(2) Après 5 à 10 minutes, fermez complètement la soupape d'arrêt (côté liquide).
(3) Après 2 à 3 minutes, fermez complètement la soupape d'arrêt (côté gaz).
(4) Pour arrêter l'évacuation, pressez la touche d'évacuation (PUMP DOWN, SW1) pendant 5 secondes ou plus.

PUMP DOWN

WIRE CHECK

LED1B

SW1

SW2

Lo Hi

Soupape d'arrêt 
(côté liquide)

Orifi ce 
de sortie

Soupape d'arrêt 
(côté gaz)

Manomètre à 
pression positive 

et négative

  

Touche d'évacuation (PUMP DOWN, SW1)

OFF ON

PUMP DOWN

SELECT

WIRE CHECK

OFF

1
2

ON
LED1B

DSW1

SW1

SW2

LED1A

• En mode chauffage, l'unité s'arrête automatiquement lorsque la 
température extérieure passe en dessous de 5°F (-15°C), afin 
d'éviter que l'eau de vidange ne gèle et que l'unité extérieure ne soit 
endommagée. L'unité s'arrête pendant 4 heures puis reprend son 
fonctionnement lorsque la température extérieure dépasse 7°F (-13,9°C). 

• Pour désactiver cette fonction, placez l'interrupteur de sélection (SELECT, 
DSW1) #1 sur arrêt (OFF).

Interrup-
teur de 
sélec ion 
(SELECT, 
DSW1)

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE -15°C

La tension d'alimentation est-elle bien adaptée?
Le câble de raccordement est-il bien connecté fermement à la borne ?
Le câble de mise à la terre est-il correctement installé?
L'unité se vidange-t-elle correctement ?
Le raccord des tuyaux présente-t-il une fuite de gaz?
Les conduites de réfrigérant du côté liquide et du côté gaz sont-elles isolées individuellement?
L’unité est-elle installée horizontalement? 

EXPLICATIONS AU CLIENT
• Expliquez au client comment utiliser et entretenir l’appareil, 

en vous référant à la notice d’utilisation.
• Demandez au client de lire attentivement la notice 

d’utilisation.
• Une fois l’appareil installé, remettez la notice d’utilisation 

au client.

8     POINTS A VÉRIFIER

7     ESSAI DE FONCTIONNEMENT

• Reportez-vous à la notice d'installation accompagnant l'unité intérieure.
• Assurez-vous de tester toutes les unités intérieures de manière individuelle, puis d'effectuer le test pour toutes les unités simultanément.
• L'unité ne démarrera que 3 minutes après sa mise en route, afi n de protéger l'unité.

DSW1

Remarque :
• Assurez-vous de ne pas placer l'interrupteur de sélection (SELECT, DSW1) #2 sur arrêt (OFF).

   AE-X2M20RU_3_LANG.indb   FR-5    2014-01-08   07 09:12



FR-1

A

B

D

C

Piège

TUYAUTERIE
Longueur de 

tuyauterie
maximum : A

Longueur de tuyauterie 
totale max. de toute l'unité

Longueur de 
tuyauterie

minimum : A

Différence de hauteur 
maximum : B

La longueur de la 
tuyauterie maximum 

sans charge

Réfrigérant
supplémentaire

B C D
25 m

(82pi.)
2 unités : 50 m (164pi.)

3 unités, 4 unités : 70 m (230 pi.)
3 m

(10 pi.)
15 m

(49 pi.)
15 m

(49 pi.)
15 m

(49 pi.)
40 m (131 pi.) 15 g/m (0,16 oz/pi.)

1 La longueur de la tuyauterie standard est  de 25 pi. (7,6 m).
2 Lorsque l'unité extérieure est placée à un niveau supérieur à celui de l'unité intérieure, fournir un piège à proximité de 

l'orifi ce de raccordement du tuyau. 
Utiliser les tuyaux de réfrigérant indiqué dans le tableau ci-dessous.

Dimension de tuyau Épaisseur de tuyau Isolation thermique 
Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

0,8 mm (0,03 po.) Épaisseur : 6 mm (0,24 po.) ou plus épais
Matière : Mousse de polyéthylèneCôté gaz 3/8 po. (ø 9,52 mm)

1/2 po. (ø 12,7 mm)
• L'isolation thermique doit couvrir à la fois les tuyaux de gaz et de liquide. 

ACCESSOIRES
ÉLÉMENTS Quantité ÉLÉMENTS Quantité ÉLÉMENTS Quantité

1 Guide d'installation
1

3 Bac d’évacuation
1

5 Réducteur (1/2 po. 3/8 po.)

2
2 Bouchon du plateau de base

4
4 Joint d’évacuation

1

DIAGRAMME D’INSTALLATION

1000 mm (1 pi.) ou plus

400 mm (1,3 pi.) ou plus

• Prévoir autant d'espace pour l'installation que possible pour une 
climatisation effi cace. 

Pour le travail d'installation

Lisez et suivez attentivement les instructions pour une installation simple et sans problème.
Ce manuel ne décrit que l'installation de l' unité extérieure
Pour l'installation de l'unité intérieure, reportez-vous au manuel d'installation qui accompagne l'unité intérieure.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Serrer l'écrou évasé avec une clé dynamométrique selon la métho-

de spécifi ée. 
Si l'écrou évasé est serré trop fort, il peut se fi ssurer ou se briser après 
une longue période et provoquer une fuite de gaz du réfrigérant.

• Lorsque vous installez l'appareil, veillez à ne pas entrer dans la 
substance de l'air autre que le réfrigérant spécifi é (R410A) dans le 
circuit de réfrigérant. 
Sinon, cela peut provoquer des éclatements et des blessures suite à la 
haute pression anormale dans le circuit de réfrigérant.

• Veiller à raccorder le tuyau de réfrigérant avant de faire fonctionner 
le compresseur. 
Sinon, cela peut provoquer des éclatements et des blessures suite à la 
haute pression anormale dans le circuit de réfrigérant. 

• Mise à la terre de l'unité 
Une mise à la terre incomplète risquerait en effet de provoquer un choc électrique.

• Installer un disjoncteur de fuite à la terre (GFI) en fonction de l'empla-
cement d'installation de l'unité (telles que les zones très humides).
Si le disjoncteur GFI  n'est pas installé, cela peut provoquer un choc électrique.

• Arranger le fl exible de vidange pour assurer un écoulement normal.
Un écoulement insuffi sant risque de mouiller la pièce, les meubles, etc.

• Ce climatiseur pour pièce utilise le réfrigérant R410A.
Utilisez les tuyaux de réfrigérant, l'écrou évasé et les outils exclusive-
ment pour le R410A.

REMARQUES SUR LES EMPLACEMENTS

300 mm (1 pi.) 
ou plus

• L'installation doit être faite en conformité avec le manuel d'ins-
tallation par un technicien professionnel. 
Un travail incorrect peut provoquer un choc électrique, une fuite 
d'eau, un incendie.

• Assurez-vous d'utiliser les accessoires et les pièces spécifi ées 
ci-joints pour l'installation.
Utiliser d'autres pièces peut provoquer un choc électrique, une fuite 
d'eau, un incendie, la chute de l'appareil.

• L'appareil doit être installé et câblé conformément au code 
électrique national et ce par un technicien qualifi é.
Une mauvaise connexion peut provoquer une surchauffe ou un incendie.

• Après avoir terminé l'installation, vérifiez qu'il n'y a pas de 
fuite de gaz du réfrigérant.
Si le gaz du réfrigérant contacte du feu, il peut générer un gaz toxique.

• Aérer la pièce en cas de fuite de gaz du réfrigérant pendant l'installation.
Si le gaz du réfrigérant contacte du feu, il peut générer un gaz toxique.

• Utiliser le câble électrique spécifi é.
Assurez-vous que le câble est fi xé en place et que les bornes sont 
libres de toute force excessive sur le câble. Sinon une surchauffe 
ou un incendie peut en résulter.

• Former le câble de sorte que le couvercle de la boîte de comman-
de, le support du câble et le porte-câble ne soient pas desserrés. 
Sinon une surchauffe, un incendie, ou un choc électrique peut en résulter.

Ruban de revêtement
(disponible dans le 
commerce)

Raccord

Bague d'étanchéité
Écrou évasé

FRANÇAIS

300 mm (1 pi.) ou plus

1 Placer l'unité extérieure sur une base solide.
2 Prévoir un espace suffi sant autour de l'unité. Il doit être 

également bien aéré
3 L’unité ne doit pas être exposée à des vents forts, ni éclaboussée 

avec de l’eau de pluie.
4 Évacuer l’eau de l’unité qui doit être laissé s’écouler sans 

problème. Placer un tuyau d’évacuation le cas échéant. Dans 
les régions froides, l’installation du tuyau de vidange n’est pas 
conseillée, car du gel pourrait en résulter.

5 Garder les postes de télévision, de radio et autres appareils 
électroniques connexes à au moins 1 m (3,3 pi.) de l'unité.

6 Éviter les endroits exposés à la vapeur d'huile de machine, 
l'air salé (face à la mer, par exemple), le soufre gazeux des 
vapeurs de source d'eau chaude, etc . De tels emplacements 
peuvent provoquer des pannes.

7 Éviter les endroits exposés à l'eau boueuse (le long d'une 
route, par exemple) ou l'unité peut être altérée.

8 Choisir un endroit où l'air sortant ou le bruit du fonctionnement 
ne peut pas importuner les autres.

9 Garder la bouche de sortie d'air libre de tout obstacle. Cela pourrait 
affecter les performances de l'unité et de créer des bruits forts.

10 Pour un climat plus froid, installez l'unité dans un endroit non 
affecté par les chutes de neige ou de glace (toits des maisons, par 
exemple). L'unité doit être installée au moins à 25 cm (10 po.) du sol 
ou suivez votre accumulation de chute de neige moyenne du pays.
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1/2" 3/8"

Raccordement du tuyau de vidange
• En mode chauffage, l'unité extérieure rejette l'eau suite au dégivrage 

à partir de son orifice de drainage et du trou de vidange. Effectuer 
l'opération de drainage si les gouttes d'eau sont un problème. 

• Dans les régions très froides où l'eau dans le tuyau de vidange risque 
de geler, ne pas utiliser de tuyau de vidange et de bouchon du plateau 
de base avec l'unité extérieure.

(1) Insérez les bouchons du plateau de base dans leur trou de vidange 
correspondant au bas de l'unité extérieure.

(2) Montez le raccord de vidange dans le bac de vidange et insérer le 
bac de vidange à l'orifi ce de vidange.

(3) Raccordez le tuyau de vidange commercial au raccord de vidange. 

Dimensions de l’installation
Se référant à la fi gure, resserrer fermement 
l'unité extérieure avec des boulons.

Installer l'unité intérieure selon le tableau ci-dessous.

Orifi ce Dimension de l'orifi ce La classe d'unité 
intérieure

D
Liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

07   09   12
Gaz 3/8 po. (ø 9,52 mm)

C
Liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

07   09   12
Gaz 3/8 po. (ø 9,52 mm)

B
Liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

07*   09*   12*   15   18
Gaz 1/2 po. (ø 12,7 mm)

A
Liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm)

07*   09*   12*   15   18
Gaz 1/2 po. (ø 12,7 mm)

1  INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Tuyau de vidange (disponible dans le 
commerce)
Diamètre intérieur : 5/8 po. (ø 16 mm)

Port d' évacuation

557 mm (1,9 pi.)

37
9 

m
m

 (1
,2

 p
i.)

Bac d' évacuation 3

Joint d' évacuation 4

Remarque :
• Assurez-vous que les écrous évasés de l'unité extérieure sont bien fermés pour ceux qui ne sont pas raccordés à l'unité intérieure.
• Installez au moins 3 unités intérieures. 
  Exceptionnellement, dans le cas de la combinaison suivante, il est possible d'installer 2 unités.

 15 classe + 18 classe
 18 classe + 18 classe

Joint (1/2 po.  3/8 po.)Bague
d'étanchéité

Écrou évasé (3/8 po)

Unité extérieure Unité intérieure

DIMENSION DE L'ORIFICE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

Bouchon du plateau 
de base 2

Raccordement des tuyaux
Raccordez les tuyaux pour l'unité intérieure en premier, puis ceux 
de l'unité extérieure. 

(1) Serrez les écrous évasés à la main pour les premiers 3-4 tours.
(2) Utilisez une clé et une clé dynamométrique pour serrer les 

tuyaux..
• Ne pas trop serrer les tuyaux, ils peuvent être déformés ou 

endommagés.
Remarques :
• Plier les tuyaux soigneusement pour ne pas les endommager.
• Placer le tuyau de vidange au-dessous des tuyaux.

(4) Évasement 
 Dimensions(A) du traitement 

de l'évasement
(5) Vérifi cation
 Doit être évasé en un cercle parfait
 L'écrou évasé ne manque pas

Écrou évasé

Évasement de l'extrémité du tuyau
(1) Couper avec un coupe-tube
 Couper à angle droit.
(2) Ébavurage
 Ne pas laisser de débris dans le tuyau.
(3) Mise en place de l'écrou évasé

90°
A Outil A

Outil R410A (0 - 0,05 mm) 
0 - 0,02 po.

Outil conventionnel (1,0 - 1,5 mm)
0,04 - 0,06 po.

Clé
Clé dynamométrique

Couple de serrage de l'écrou évasé
Dimension de tuyau Couple
Côté liquide 1/4 po. (ø 6,35 mm) 1,6 ± 0,2 kgf·m (11,8 ± 1.5 pi. · lb)

Côté gaz
3/8 po. (ø 9,52 mm) 3,8 ± 0,4 kgf·m (28,0 ± 3,0 pi. · lb)
1/2 po. (ø 12,7 mm) 5,5 ± 0.5 kgf·m (40,6 ± 3.7 pi. · lb)

2 RACCORDEMENT DES TUYAUX DE REFRIGERANT

* Dans le cas de raccordement de classe 07, 09,12 à l'orifi ce 
A et B, utilisez le réducteur fourni avec l'appareil comme 
indiqué ci-dessous.

Raccordement d'un tuyau de 3/8 po.(ø 9,52 mm) à 
l'orifi ce pour 1/2 po.(ø 12,7 mm).
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Utiliser un conducteur rigide ou torsadé
 Câble de raccordement : AWG16 ou AWG14
 Câble d’alimentation électrique AWG10
 Utiliser un  l de cuivre
 uivre les codes électriques locau
 Utiliser un câble  double isolation avec une isolation  600 V  

(1)  Raccorder l e trémité des câbles  l unité e térieure
(2)  Retirer le couvercle latéral et le cac e-câble
(3)  Retirer le anneau d entretien
(4)  nlever le tam on d e édition
(5)  Lors du raccordement de l'unité intérieure 

pour 3 unités ou plus, retirer le support de 
tu au et ouvrir le trou  dé oncer dans le 
support de tu au  t puis remonter le sup-
port de tu au  l'unité

(6)  Fi er le raccord de tu au au support de 
tu au avec le contre-écrou

(7) asser les câbles  travers le raccord du tu au  

Lo Hi

Clé e agonale

Manomètre de pression

Manova-
cuomètre

E ectuer le retrait d'air en utilisant une pompe  vide
Utilise  une pompe  vide, un manomètre et des tu au  e clusivement pour le R410A
(1)  Retirer les deu  bouc ons de l'arbre des vannes d'arr t
(2)  Retirer le bouchon de l'ori  ce de la vanne d'arr t (C té ga )
(3) Raccorder le tu au du manomètre  l’ori  ce de l'entretien de la pompe  vide
 Assure -vous que l'e trémité du tu au  raccorder  l'ori  ce de l'entretien 

comporte un poussoir de vanne
(4)  uvrir la vanne du manomètre basse pression et aire onctionner la pompe  

vide pendant 10-15 minutes
Assure -vous que la mesure du manovacuomètre soit - 0,1 M a (-76 cm g) (-30 pi  g)  

(5)  Fermer la vanne du manomètre
(6)  teindre la pompe  vide
 La laisser telle qu'elle pendant 1-2 minutes et assurez-vous que l'aiguille du 

manovacuomètre ne revienne pas en arrière
(7) uvrir la vanne  2 voies  0  (C té liquide) ans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre en tournant la clé he agonale  La ermer après 5 
secondes, et véri  er s'il  a des uites de gaz

(8)  Débrancher le tuyau du manomètre de l'ori  ce de l'entretien
( ) uvrir complètement la vanne d'arr t (coté liquide) avec une clé he agonale  
 Tournez vers le haut usqu'au contact
(10) uvrir complètement la vanne d'arr t (C té gaz) avec une clé he agonale  

Tournez vers le haut usqu'au contact
(11) errez ermement le bouchon de l'ori  ce d'entretien et des deu  bouchons de 

l'arbre de la vanne avec une clé dynamométrique au couple de serrage spéci  é  

 Véri  ez les conne ions de tuyau  pour les uites de gaz  l'aide d'un détecteur de 
uite ou de l'eau savonneuse  En ce qui concerne le détecteur de uite, utilisez le 
type haute sensibilité con u spécialement pour le R410A

Couple de serrage du bouchon de l'arbre de la vanne
Couple

C té liquide 2,4 0,3 g m (17,7 2 1 pi   lb)
C té gaz 3,1 0,3 g m (22, 2 1 pi   lb)

Bouchon de l'arbre de la vanne

OUVERT

Vanne 
d'arr t (C té 
gaz)

Vanne d'arr t 
(C té liquide)

Tuyau

Ori  ce de l'entretien

ompe  vide

Ori  ce de l'entretien

4mm

3 RETRAIT D'AIR

4 RACCORDEMENT DU CÂBLE À L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Câble de raccordement Câble d’alimentation électrique

Dans le cas où l'on utilise des  ls solides
Longueur de dénudage : 18 mm (0,7 po )

'assurer que le  l a été mis en orme de crochet   

Fil de terre

65 mm (2,6 po )
45 mm (1,8 po ) 45 mm (1,8 po )

55 mm (2,2 po )

Fil de terre

Couvercle latéral

Panneau de l'entretien Cache-câble
upport de tuyau

Tampon d'e pédition

Fil de cuivre

Borne ronde Fil de cuivre

Dans le cas où l'on utilise des  ls torsadés
Longueur de dénudage : 8 mm (0,3 po )
Pour le câble d'alimentation électrique, bien serrer une 
cosse ronde  chaque e trémité du câble dénudé

Trou  dé oncer

upport de tuyau

Raccord de tuyau

Contre-écrou

18 mm (0,7 po )

8 mm (0,3 po )

Couple de serrage du bouchon de l'ori  ce de l'entretien
Couple
1,1  0,1 g m (8,1  0 74 pi   lb)
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L1L2 2A
L1L2 2B

L1L2 2C

L1L2
L1L2 2D

A B C D Câble d’alimentation 
électrique

  Installer un sectionneur, ayant une séparation de contact 
d'au moins 3 mm (0,12 po.) sur tous les pôles, à la ligne 
d'alimentation électrique. 

Préparer un circuit d'alimentation électrique dédié. 
Pour les raccordements, voir ci-dessous.

Alimentation 208 / 230 V  1 phase

Tension garantie 187-253 V

A 03ruetcnojsiD

5  CÂBLE D’ALIMENTATION

Porte-câble

(8) Retirer le porte-câble et raccorder 
les câbles. 

(9) Monter la gaine du câble avec le 
porte-câble et la vis.

(10) Véri  er par deux fois que le câble 
de raccordement est bien en 
place.

(11) Remonter le couvercle latéral et 
le cache-câble.

Câble de raccordement

L1 L2 2 L1 L2 2 L1 L2 2 L1 L2 2

L1 L2 2 L1 L2 2 L1 L2 2 L1 L2 2

L1 L2
A B C D

Unité extérieure

Unité Intérieure A

Alimentation
208/230 V 60 Hz

Terre

Un branchement incorrect du câble de raccordement sera corrigé 
automatiquement par l'opération de véri  cation de  l. 
(1) Mettre sous tension le disjoncteur.
(2) Véri  er que toutes les DEL (LED1A, LED1B, LED1C, LED1D) sur le 

panneau d'af  chage clignotent simultanément. 
 Si une ou plusieurs des DEL est / sont toujours allumées, véri  er si les 

marquages des bornes correspondent bien (L1, L2, 2, ) et corriger les.
(3) Pour commencer la véri  cation de  l, appuyez sur le bouton CHECK 

VIRE (VERIFIER LE FIL- SW2) pendant au moins 5 secondes. 
 Le voyant de fonctionnement de l'unité intérieure se met à clignoter, 

et trois BIPS sont audibles.
 Toutes les DEL clignotent rapidement.
(4) Lorsque la véri  cation de  l est terminée normalement, toutes les 

DEL clignotent simultanément et l'opération s'arrête. (Durée de la 
véri  cation de  l : 10 - 20 minutes)

 Lorsque la correction automatique ne peut pas se faire, toutes les 
DEL indiqueront clignoteront 3 fois et ce huit fois puis l'opération 
s'arrêtera. Véri  er et corriger les points suivants. 

  Véri  er si tous les tuyaux sont raccordés.
  Véri  er si les vannes d'arrêt sont ouvertes.
 Après correction, répétez la véri  cation de  l. Si l'erreur est toujours 

détecté, ou d'autres types de signalisation des DEL sont indiquées, 
veuillez contacter un professionnel de réparation. (Reportez-vous 
au schéma de câblage  xé à l'intérieur de l'unité extérieure pour le 
signal d'auto-diagnostic.)

Remarque :
 Pour deux et trois unités intérieures, le voyant DEL de l'unité intérieure qui 
n'est pas raccordée va rester allumé.

 Il est impossible d'effectuer la véri  cation de  l quand la température 
extérieure est inférieure à 41 °F (5 °C).

SW1

DSW1

SW2

PUMP DOWN

SELECT

WIRE CHECK

LED1A

LED1B

LED1C

LED1D

OFF

1
2

ON

Touche WIRE CHECK (SW2)

6 VERIFICATION DE FIL

Unité Intérieure B Unité Intérieure C Unité Intérieure D
Sectionneur

Avertissement :
 Faites très attention de ne pas confondre 

les bornes de raccordement. Un câblage 
incorrect peut endommager le circuit de 
contrôle interne.

 Veillez à raccorder le câble pour correspondre 
aux marquages sur le bornier de l'unité 
extérieure et ceux de l'unité intérieure.

 Assurez-vous de mettre les cosses du câble 
de raccordement en profondeur dans le 
bornier et de bien serrer les vis. Un mauvais 
contact peut provoquer une surchauffe, un 
incendie ou une anomalie.

 Veillez à utiliser un sectionneur. Suivre les 
codes locaux et nationaux d'électricité. 

Fil de terre
5 mm
(0,2 po.)

Fil de terre
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DSW1

OFF

1
2

ON

SW1

DSW1

SW2

PUMP DOWN

SELECT

WIRE CHECK

LED1A

LED1B

LED1C

LED1D

OFF

1
2

ON

7      EXÉCUTION DU TEST

8     ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
Est-ce que la tension d'alimentation spécifi ée est utilisée ?
Le câble de raccordement est-il bien fi xé au bornier ?
Est-ce que le fi l de terre est bien relié ?
Est-ce que le drainage se fait correctement ?
Y a-t-il une fuite de gaz au raccord de tuyau ?

EXPLICATION AU CLIENT
• Expliquer au client comment utiliser et entretenir le système, en se référant au 

manuel d'utilisation.
• Demander au client de lire attentivement le manuel d'utilisation.
• Lorsque le système a été mis en place, remettre le manuel d'installation au 

client.

• Pendant le chauffage, l'unité s'arrête automatiquement lorsque la 
température extérieure descend en dessous de 5 °F (-15 °C) pour 
empêcher l'unité extérieure d' être endommagée à cause du gel de 
l'eau d' évacuation. L'unité s'arrête de fonctionner pendant 4 heures, 
puis reprend l'opération lorsque la température extérieure s'élève 
au-dessus de 7 °F(-13,9 °C). 

• Pour désactiver cette fonction, faire glisser l'interrupteur SELECT 
(DSW1) # 1 sur le côté à OFF.

Interrupteur SELECT (DSW1)

Lo Hi

SW1

DSW1

SW2

PUMP DOWN

SELECT

WIRE CHECK

LED1A

LED1B

LED1C

LED1D

OFF

1
2

ON

La récupération du fl uide est utilisée lorsqu'on enlève l'unité pour la ré-installer, réparer, etc.
La récupération du fl uide recueille le fl uide frigorigène dans l'unité extérieure. 
PROCÉDURE UTILISANT LE MANOMÈTRE DE PRESSION (procédure recommandée)
(1) Raccorder le tuyau du manomètre à l’orifi ce de l'entretien de la valve d'arrêt (côté gaz).
(2) Pour commencer la récupération du fl uide, appuyez sur la touche PUMP DOWN 

(SW1) pendant au moins 5 secondes. 
 Le voyant de FONCTIONNEMENT de l'unité intérieure se met à clignoter, et trois 

BIPS se font entendre.
(3) Après 5-10 minutes, fermer complètement la vanne d'arrêt (côté liquide).
(4) Fermer la vanne d'arrêt (côté gaz) lorsque la mesure du manovacuomètre devient 

presque 0 MPa (0 cmHg).
(5) Pour arrêter la récupération du fl uide appuyez sur la touche PUMP DOWN (SW1) 

pendant au moins 5 secondes.
(6) Débrancher le tuyau du manomètre de l'orifi ce de l'entretien.

PROCÉDURE SANS UTILISER LE MANOMÈTRE DE PRESSION
(1) Pour commencer la récupération du fl uide, appuyez sur la touche PUMP 

DOWN (SW1) pendant au moins 5 secondes. 
 Le voyant de FONCTIONNEMENT de l'unité intérieure se met à clignoter, 

et trois BIPS se font entendre.
(2) Après 5-10 minutes, fermer complètement la vanne d'arrêt (côté liquide).
(3) Après 2-3 minutes, fermer complètement la vanne d'arrêt (côté gaz).
(4) Pour arrêter la récupération du fl uide appuyez sur la touche PUMP DOWN 

(SW1) pendant au moins 5 secondes.
Avertissement :

• S'assurer que le compresseur est hors tension avant de retirer les tuyaux 
de réfrigérant. Sinon il va provoquer un éclatement et des blessures.

• Ne pas effectuer de PUMP DOWN lorsque le réfrigérant fuit ou qu'il n'y a pas de 
réfrigérant dans le circuit de réfrigérant. Sinon il va provoquer un éclatement et des 
blessures.

Remarque :
 • Attendre plus de 90 secondes après que la récupération du fl uide ait fi ni 

puis mettre le disjoncteur hors tension.

Vanne d'arrêt 
(Côté gaz)

Vanne d'arrêt 
(Côté liquide)

PUMP DOWN (RECUPERATION DU FLUIDE)

Touche PUMP DOWN (SW1)

Manomètre de pression

Manova-
cuomètre

Orifi ce de l'entretien

Remarque :
• S'assurer de ne pas faire glisser l'interrupteur SELECT (DSW1) # 2 sur 

le côté à OFF.

5 °F(-15 °C) FONCTION D'ARRET AUTOMATIQUE

• Voir le manuel d’installation fourni avec l’unité intérieure.
• S'assurer de tester l'unité intérieure individuellement, puis 

tester toutes les unités simultanément. 
• Une fois que l'unité est mise hors tension, elle ne redémar-

rera pas pendant 3 minutes afi n de la protéger.
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